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浮选液位测量用高精度差分恒流源设计与优化∗

陈启标,高云鹏,杨唐胜,李曦婷,王新宇

(湖南大学电气与信息工程学院　 长沙　 410082)

摘　 要:矿浆浮选液位测量作为选冶生产的关键环节,其测量系统中恒流源的准确性和稳定性直接影响最终产品质量。 针对现

有恒流源电路输出精度低、高频特性及带负载能力差等缺点,设计了一种新型高精度差分恒流源电路,通过在反馈回路和负载

两端引入补偿电容,优化电路的高频特性,减小输出信号相移,并采用浮地接入负载,优化电路的负载特性,据此提高电路输出

阻抗和带负载能力,最后完成对电路的仿真和实际测试。 实际测量结果表明,所设计的新型恒流源在 0 ~ 4
 

kΩ 范围内实现

100
 

Hz~ 50
 

kHz 可调、0~ 20
 

mA 恒流的效果更好,电路频率特性和负载特性显著提高,最大相对误差分别为 0. 513%和 0. 378% ,
满足矿浆浮选工业现场液位高准确测量的实际需求。
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Abstract:
 

Slurry
 

flotation
 

level
 

measurement
 

is
 

a
 

key
 

link
 

in
 

the
 

production
 

of
 

beneficiation,
 

the
 

accuracy
 

and
 

stability
 

of
 

the
 

constant
 

current
 

source
 

in
 

the
 

measurement
 

system
 

directly
 

affect
 

the
 

quality
 

of
 

the
 

final
 

product.
 

Aiming
 

at
 

the
 

shortcomings
 

of
 

the
 

existing
 

constant
 

current
 

source
 

circuit,
 

such
 

as
 

low
 

output
 

accuracy,
 

high
 

frequency
 

characteristics
 

and
 

poor
 

load
 

capacity,
 

a
 

new
 

type
 

of
 

high-
precision

 

differential
 

constant
 

current
 

source
 

circuit
 

is
 

designed
 

in
 

this
 

paper.
 

By
 

incorporating
 

compensation
 

capacitors
 

at
 

both
 

ends
 

of
 

the
 

feedback
 

loop
 

and
 

load,
 

the
 

circuit′s
 

high-frequency
 

characteristics
 

are
 

optimized,
 

reducing
 

the
 

phase
 

shift
 

of
 

the
 

output
 

signal.
 

Additionally,
 

the
 

load
 

characteristics
 

are
 

enhanced
 

using
 

a
 

floating
 

access
 

load.
 

As
 

a
 

result,
 

the
 

circuit′s
 

output
 

impedance
 

and
 

load
 

capacity
 

are
 

improved.
 

The
 

simulation
 

and
 

practical
 

testing
 

of
 

the
 

circuit
 

demonstrate
 

its
 

effectiveness.
 

Measurement
 

results
 

indicate
 

that
 

the
 

newly
 

designed
 

constant
 

current
 

source
 

achieves
 

an
 

adjustable
 

range
 

of
 

100
 

Hz
 

to
 

50
 

kHz
 

and
 

a
 

constant
 

current
 

of
 

0
 

to
 

20
 

mA
 

within
 

a
 

0
 

to
 

4
 

kΩ
 

range.
 

The
 

circuit′ s
 

frequency
 

and
 

load
 

characteristics
 

show
 

significant
 

improvement,
 

with
 

maximum
 

relative
 

errors
 

of
 

0. 513%
 

and
 

0. 378% ,
 

respectively,
 

meeting
 

the
 

high
 

accuracy
 

requirements
 

for
 

liquid
 

level
 

measurement
 

in
 

the
 

pulp
 

flotation
 

industry.
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0　 引　 　 言

　 　 浮选是当前细粒和极细粒物料分选中应用最广、效
果最佳的选矿方法,为原矿洗选加工提高精矿产率的重

要手段[1] 。 而矿浆液位的准确测量作为浮选的关键环

节,直接决定着浮选效率和产品的最终质量[2] ,在矿浆浮

选过程中,液位测量系统通过电极向矿浆施加正弦激励

电流,测量随深度变化的电压以获取矿浆液位,其中恒流

源提供直接作用于矿浆的电流激励信号,其精度和稳定

性对整个测量系统的性能起决定性作用。
恒流源主要由信号发生器和电压电流转换电路组成,

电压电流转换电路是实现恒流的核心。 目前广泛应用的

设计主要有电流镜电路[3-4] 、Howland 电流泵电路[5-6] 及
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Tietze 电流泵电路[7] 。 文献[8]设计用于低压和混合模式

电路的自共源共栅电流镜,仅适用于 μA 级的微小恒流源。
文献[9-10]采用 AD844 电流反馈型运放的一级电流镜实

现恒定电流输出,并在输出端引入反馈电路,实现负载的

浮地连接,提高输出阻抗的同时减小地的共模干扰,但受

到 AD844 自身限制,电流输入输出范围有限,且电流镜电

路对于环境温度的依赖性高,不适用于工业现场复杂的环

境变化。 为此,文献[11]设计增强型 Howland 电路,在正

反馈回路中引入电压跟随器减小反馈分流,使电路输出电

流都流经负载,从而实现恒流,采用运放设计电路降低了

环境依赖性,但电路本身对电阻匹配精度要求高且高频特

性不好,输出电流并不稳定,且 Howland 电路引入了正反

馈,在大负载、高频时容易发生自激震荡,电路稳定性不

高。 文献[12]采用负载接地的 Tietze 电路,利用运算放大

器的多级负反馈实现电流的恒定,避免了 Howland 电路中

正反馈的引入,提高了电路稳定性。 文献[13]对 Tietze 电

路进行了初步设计实验验证,实现程控宽频恒流,但两者

均为原始 Tietze 电路,最外一级反馈回路中的反馈电阻增

加了电路的无功功耗和阻抗匹配难度,电路采用接地负

载[14] ,电压输出柔量和电路带负载能力低,且电路未考虑

杂散电容和寄生电容[15-16] 的影响,输出电流精度[17-19] 不

高,并不适用于实际浮选工业现场。
为此,本文设计了一种新型高精度差分恒流源电路,

在反馈回路和负载两端引入补偿电容对电路杂散电容与

寄生电容进行补偿,优化电路高频特性,采用浮地接入负

载,提高电路输出阻抗、带负载能力以及电压输出柔量,
优化电路稳定性,最后通过仿真和实际电路测试验证本

文设计电路的输出精度和稳定性。

1　 矿浆液位测量原理与负载等效阻抗模型

1. 1　 矿浆液位测量原理

　 　 矿浆浮选液位测量原理如图 1 所示,通过电极传感

器向矿浆施加激励信号,根据矿浆不同高度电导率采集

不同电压值以反应浮选池内部的液位高度变化。

图 1　 矿浆浮选液位测量原理

Fig. 1　 Principle
 

of
 

pulp
 

flotation
 

level
 

measurement

在实际浮选测量过程中,受到工况现场浮选池中矿

浆浓细度、温度、酸碱度以及气含率等因素的影响,矿浆

电导率呈现出非线性的特征,其中气含率对电流的阻碍

作用最大,导致矿浆在不同高度的电导率变化显著。 因

此,可通过对电极传感器施加恒定电流测电压计算矿浆

负载的相对电导率,以相对电导率首次跳变最大点来表

征矿浆-泡沫分界面,有:

Zx = ρ L
S

= L
δS

=
Ux

Iout

σx =
Iout
Ux

= 1
Zx

ì

î

í

ï
ïï

ï
ï

(1)

式中: ρ 为电阻率;δ 为电导率;L 为矿浆导体长度;S 为矿

浆导体横截面积;Zx 为矿浆负载阻抗;Ux 为矿浆负载电

压;Iout 为激励电流;σx 为相对电导率。
以电极传感器最上端为零参考点,与精矿溢流槽对

齐,测试得到矿浆相对电导率 σx 分布曲线如图 2 所示。

图 2　 矿浆相对电导率分布曲线

Fig. 2　 Pulp
 

relative
 

conductivity
 

distribution
 

curve

由图 2 可见,在激励源输出恒定时,浮选池内不同深

度矿浆的相对电导率不同,在矿浆-泡沫分界面的电导率

会出现骤降,能实现对矿浆液位的准确测量。 但当激励

源输出不稳随负载阻抗变化,通过加电流测电压计算的

电导率不可靠,电导率骤降点易出现“超前”、“滞后”或

“多处相等” 情况,无法准确反应矿浆液位的实际变化。
因此,为保证系统液位测量的准确性,设计的激励源电路

需具有较强的带负载能力,并在矿浆负载变化范围内实

现输出稳定。
1. 2　 矿浆负载等效阻抗模型

　 　 对于矿浆浮选工业现场,系统测量电极所处的浮选

池为固(矿物)、液(水)、气(空气)三相流环境,为准确反

应矿浆内部的液位高度变化,浮选液位测量电极传感器

采用浸入式电极浮选柱,激励方式分为直流激励和交流
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激励。 但矿浆浮选池由于导电离子的存在表现为一个复

杂的电化学系统,存在极化效应,采用直流激励会导致矿

浆发生极化效应形成原电池,产生极化电阻,内部电势与

激励源电压相反,减小实际测量电压,由此产生测量误

差,采用交流激励时,能减弱电极的极化效应,但周期性

的电荷变化在电极表面形成的双电层电容和电路杂散电

容会影响恒流源输出精度和频率稳定性[20-21] 。
以一对电极为例,矿浆混合物的等效阻抗模型是电

阻和电容的串并联,如图 3 所示。 R l0、R l1 为测量导线和

模拟通道开关导通电阻,R1、R2 为电极极化电阻,Rx 为矿

浆溶液电阻,Cp0、Cp1 为测量电极表面吸附正负离子产生

的双电层电容,Cm 为矿浆中不导电杂质与空气形成的电

容,C l0、C l1 为导线分布电容。

图 3　 矿浆负载等效阻抗模型

Fig. 3　 Equivalent
 

impedance
 

model
 

of
 

pulp
 

load

本文在设计电路时采用交流激励,电极的极化效应

减弱,极化电阻 R1、R2 可忽略不计,导线分布电容 C l0、C l1

可以通过补偿电容进行补偿,电容效应在电极表面产生

的双电层电容 Cp0、Cp1 一般为 μF 级,而电解质电容 Cm

一般为 pF 级,两者相差较大,双电层电容在交流激励时

阻抗可以忽略不计,设负载电容 Cx,负载电阻为 Rx,导线

和模拟通道开关导通电阻为 R l,可得到简化后的矿浆负

载等效阻抗模型如图 4 所示。

图 4　 矿浆负载等效阻抗简化模型

Fig. 4　 Simplified
 

equivalent
 

impedance
 

model
 

of
 

pulp
 

load

根据简化后的矿浆负载等效阻抗模型,对浮选液位

测量硬件系统激励源电路进行设计需求分析。 在面对工

业实际场景中大型浮选池和复杂环境噪声的干扰时,为
确保信号不被噪声覆盖影响测量,要求激励源的精度和

幅值较高,但较大的激励电流会导致负载两端具有较高

的电压峰值,为使输出信号不发生畸变,激励源需要具有

较强的带负载能力和较大的电压输出柔量[22-23] 。 不同矿

粉原料及浓度形成的矿浆表现不同的阻抗特性,考虑电

极极化效应和矿浆良好的电导率,实验得到矿浆负载等

效阻抗大小范围通常在 0 ~ 1
 

500
 

Ω。 由于工业现场存在

50~ 60
 

Hz 的工频干扰,激励源信号频率应在 100
 

Hz 以

上,但信号频率过高会导致电容 Cx 的电容效应明显,

式(2)中
Rx

1+2πfCxRx
的阻抗大小趋近于 Cx 的阻抗,溶液

总阻抗 Z t 变化微小,增加了系统液位测量难度,因此激

励信号频率上限应保持在 kHz 为最佳。

Z t = R l +
Rx

1 + 2πfCxRx
(2)

式中:Z t 为溶液总阻抗;f 为激励源信号频率。
综上所述,为保证测量电极能准确反应浮选池内部

矿浆的阻抗变化,实现后续液位高度和泡沫厚度的准确

测量,恒流源需要在 100
 

Hz~ 50
 

kHz 频率可调、0 ~ 20 mA
恒流。

2　 高精度差分恒流源电路设计

2. 1　 增强型 Howland 电路

　 　 增强型 Howland 电路如图 5 所示,通过引入正负反

馈实现恒流,设计结构简单[24] 。

图 5　 增强型 Howland 电路

Fig. 5　 Enhanced
 

Howland
 

circuit

在运算放大器工作在线性区时,放大器 A11 同相端

V1+和反相端 V1- 可看作“虚短”,流过转换电阻 R13 的电

流与流过负载 RL1 的电流相等,输出电流 Iout1 则有:

Iout1 =-
R12

R11R13
V in1 +

R12R15 - R11R14

(R14 + R15)R11R13
Vo1- (3)

利用诺顿定理可以求得电路的输出阻抗 Ro1 为:

Ro1 =
R11R13(R14 + R15)
R12R15 - R11R14

(4)

由式(3)、(4)得到增强型 Howland 电路保持恒流和

高输出电阻的阻抗平衡条件为:
R12R15 = R11R14 (5)
电路采用负载接地的方式,设 Vsat 为运算放大器饱

和电压,VL 为电路输出电压,可得:
VL ≤ Vsat - R13 Iout1 (6)
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在满足平衡条件式(5)条件下,将式(3)代入式(6)
整理化简得:

VL ≤ Vsat - V in1 (7)
式(7)表明,电路输出电压范围受到输入电压 V in 1

的限制,输出电压范围小、电压柔量低、带负载能力差,在
电流与负载较大时,电路输出会产生失真。

同时,Howland 电路中正负反馈的存在会导致电路

在负载较大时,易发生自激振荡,且电路没有引入“ 虚

地”,会受到来自地平面的共模噪声干扰,影响输出电流

精度,没有对杂散电容和寄生电容进行补偿,导致电路高

频稳定性差。
2. 2　 Tietze 电路

　 　 Tietze 基本电路如图 6 所示,由两个运算放大器形成

两级负反馈,级联配置 6 个电阻构成[12-13] 。

图 6　 Tietze 电路

Fig. 6　 Tietze
 

circuit

根据叠加原理得到输出电流 Iout 2 为:

Iout2 =
R22R24

R21R23R25
V in2 +

R22R24 - R23R26

R23R25R26
Vo2- (8)

利用诺顿定理可求得电路的输出阻抗 Ro2 为:

Ro2 =
R23R25R26

R22R24 - R23(R25 + R26)
(9)

式(8)、(9)表明,电路的阻抗匹配条件不一致,最外

一级反馈电阻 R26 不可避免会产生无功功耗和电流分

流,造成输出电流不稳定。 为减小上述影响,反馈电阻

R26 通常很大,但增大 R26 会降低电路速度和精度,增加

电阻匹配难度,且电路采用与 Howland 电路相同的负载

接地方式,电压输出柔量低,带负载能力差。
2. 3　 改进型 Tietze 电路

　 　 针对 Howland 电路和 Tietze 电路存在的问题,本文

设计了一种基于 Tietze 电路的新型高精度差分恒流源电

路,改进后电路如图 7 所示。
为改善电路反馈回路分流的情况,在 Tietze 电路最

外一级反馈回路中引入电压跟随器 A34 以提高电路速

度,利用运放输入电阻无穷大的特性降低无功功耗、减小

反馈电阻 R37 分流,改进后电路输出电流 Iout 3 为:

Iout3 =
R33R35

R32R34R36
V in3 +

R33R35 - R34R37

R34R36R37
Vo3 (10)

图 7　 改进型 Tietze 电路

Fig. 7　 Improved
 

Tietze
 

circuit

为改善电路输出电阻的阻抗平衡条件,增大电路的输

出阻抗、电压柔量及带负载能力,减小地平面共模噪声干

扰对电路输出精度的影响,引入运算放大器 A35 构成负反

馈电路实现对负载的浮地连接,在相同条件下,利用诺顿

定理求得改进后输出阻抗 Ro3 扩大了(R39 +R38) / R38 倍:

Ro3 =
R33R35R36(R38 + R39)
R38(R33R35 - R34R37)

(11)

由式(10)、(11)得到改进后电路具有一致的阻抗平

衡条件为:
R33R35 = R34R37 (12)
当电路满足阻抗平衡条件,且 R32 =R33 =R34 =R35 时,

电路输出阻抗无穷大,输出电流 Iout3 仅与输入电压 V in3

和取样电阻 R36 有关,不会受到负载两端电压 Vo3 影响,
电路具有更高的精度和稳定性,简化后的电路输出电流

Iout3 为:

Iout3 =
V in3

R36
(13)

对电路的电压输出柔量进行分析,负载采用浮地连

接后,电路的电压输出柔量相对于式(7)扩大了 2 倍,电
压输出范围更广,具有更强的带负载能力:

VL ≤ 2( Vsat - V in3 ) (14)
同时,为改善电路高频特性,在反馈回路中引入补偿

电容 C35 ~C38 和 Cx,对电路杂散电容和寄生电容进行补

偿,增加电路相位裕度以提高电路的高频稳定性,引入零

点进行超前补偿以减小运放对输出信号的相移。

3　 仿真实验结果与分析

3. 1　 电路带载能力仿真对比实验

　 　 本文为了验证电路的带载能力,根据电压输出柔量

(式( 7 ) 和 ( 14 )), 通过仿真软件 LTspice 对增强型
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Howland 电路、Tietze 电路及改进型 Tietze 电路进行验证

分析,对负载 RL 在 0 ~ 4
 

kΩ 范围内进行扫描分析,步长

为 1
 

kΩ,输入信号振幅为 8
 

V,频率为 50
 

kHz,选取有效

值 11. 094 mA 作为设定值,电路仿真输出波形如图 8
所示。

图 8　 电路仿真输出波形

Fig. 8　 Circuit
 

simulation
 

output
 

waveform

由图 8 可见,Howland 电路和 Tietze 电路的输出波形

都受到负载影响而产生明显相移,在负载较大时,输出波

形甚至出现斩波,带负载能力差。 而本文设计的改进型

Tietze 电路由于存在补偿电容,引入零点进行超前补偿,
输出波形相移小,且采用浮地连接负载,电路在测量范围

内输出波形不会被斩波,带负载能力强。
对负载范围进一步细分,设置步长为 250

 

Ω,仿真得

到电路输出电流有效值随负载变化的特性曲线如图 9 所

示。 仿真结果表明,Howland 电路和 Tietze 电路在频率恒

定时,输出电流有效值随负载增大而下降明显,而本文设

计电路在负载 4
 

kΩ 时,输出电流仍能维持稳定,受负载

影响小,输出精度和稳定性更高。
3. 2　 电路频率特性仿真对比实验

　 　 本文同时对 3 种电路的频率特性进行了仿真验证,取
负载恒定 1

 

500
 

Ω,对输入信号频率在 100
 

Hz ~100
 

kHz 范

围内进行 10 倍频程扫频分析,振幅为 8
 

V,选取有效值

图 9　 电路随负载变化的输出特性曲线

Fig. 9　 Output
 

characteristic
 

of
 

circuit
 

under
 

varying
 

load

11. 094 mA 作为设定值,电路输出电流有效值随频率变化

的特性曲线如图 10 所示。

图 10　 电路随频率变化的输出特性曲线

Fig. 10　 Output
 

characteristic
 

of
 

circuit
 

under
 

varying
 

frequency

由图 10 可见,Howland 电路和 Tietze 电路在负载恒

定时,电路输出电流在频率到达 10
 

kHz 后明显下降,无
法恒流, 高频特性差, 而本文设计的电路在频率为

100
 

kHz 时,电路输出电流仍能保持稳定,高频特性好。
3. 3　 电路输出阻抗仿真对比实验

　 　 输出阻抗作为衡量恒流源输出精度和稳定性的重要

指标,电流源输出阻抗与信号频率的关系通常用于表征

电流源的优劣[11] 。 理想恒流源的输出阻抗无穷大,电路

不会产生分流,所有电流都流经负载,输出电流稳定,为
此对上述 3 种电路进行不同频率下电路输出阻抗的仿真

实验,其实验结果如图 11 所示。
由图 11 可见,电路输出阻抗随着频率升高而降低,

但相较于 Howland 电路和 Tietze 电路,本文设计的改进
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图 11　 电路仿真输出阻抗

Fig. 11　 Simulation
 

output
 

impedance
 

of
 

the
 

circuit

型电路由于在反馈回路中引入了补偿电容 C35、C36、C37、
C38 与 Cx,增加了电路的相位裕度,提高了在信号频率为

50
 

kHz 情况下的电路输出阻抗,所以输出电阻在 50
 

kHz
处出现一个增加的过程,保证了电路在 50

 

kHz 高频段也

具有 1. 2 MΩ 以上的高输出阻抗,且当信号频率增加到

100
 

kHz 时,输出阻抗仍能够保持在 150
 

kΩ 左右,电路整

体输出阻抗得到了明显的提高。
结合电路仿真实验与系统激励信号频率和幅值范

围,对恒流源运放从增益带宽积( GBP)、输出电流、工作

电压及压摆率(SR)角度进行考虑,有:
fmax = 50

 

kHz
Imax = 20

 

mA
Rmax = 1

 

500
 

Ω

Vmax ≥ 2 ImaxRmax = 30 2
 

V
SRmin ≥ 2πfmaxVmax ≈ 13. 32

 

V / μs

ì

î

í

ï
ï
ïï

ï
ï
ï

(15)

式中:fmax 为信号最大频率;Imax 为电路最大激励电流;
Rmax 为矿浆负载最大阻抗;Vmax 为电路最大峰值电压;
SRmin 为运放最小压摆率。 因此,选取高压、精密运放

ADA4700 作为电路运放为最佳,其具有最高± 50
 

V 的

宽工作电压范围,30 mA 的输出驱动电流,增益带宽积

3. 5 MHz,压摆率 20
 

V / μs, 接近轨到轨的输出摆幅

能力。
由仿真实验效果得知,为保证电路输出电流受负载

阻抗及信号频率影响小,电阻值和电容值要严格选取,电
阻选用精度为 0. 1%的低温漂、高精度贴片电阻,匹配电

阻取 R32 =R33 =R34 =R35 =R37 =R38 =R39 = 10
 

kΩ 效果最佳,
电流取样电阻 R36 = 510

 

Ω, 偏置电阻 R310 = 3. 3
 

kΩ、
R311 =R312 = 5

 

kΩ,保护电阻 Rx = 150
 

kΩ;电容选用耐高

温、高频特性好的 X7R 贴片陶瓷电容,补偿电容最佳方

案为 C37 = 16
 

pF、Cx = 10
 

pF、C35 =C36 =C38 = 2. 5
 

pF。

4　 实际测试

4. 1　 实验平台与测试方案

　 　 为测试恒流源电路在实际矿浆液位测量系统中的整

体性能,本文使用 Altium
 

Designer 绘制矿浆浮选液位测

量整体方案原理和 PCB,完成制版、焊接及调试工作,嵌
入式硬件平台恒流源部分电路原理与实物如图 12、13 所

示。 信号发生器部分通过 DDS 芯片和数字电位器电路

产生频率在 100
 

Hz ~ 50
 

kHz 可调幅交变电压信号,电源

部分产生正负 50
 

V 电压给压控恒流源运放 ADA4700 供

电,压控恒流源部分实现电路在 0 ~ 20 mA 范围内恒流。

图 12　 改进型 Tietze 恒流源电路原理

Fig. 12　 Improved
 

Tietze
 

current
 

source
 

circuit
 

schematic

本文使用设计的矿浆浮选液位测量嵌入式硬件平台

搭建实际测试平台如图 14 所示,选取带宽 200 MHz,采
样率 2. 5

 

GS / s 的 Tektronix
 

MDO34 示波器观测信号质

量,UNI-TUT805
 

A 台式高精度万用表测量负载 RL 上的

电流有效值,迈胜 MS-303D 开关电源为系统供电,电阻

箱模拟工业现场实际浮选动态变化过程中某一时刻的矿

浆负载阻抗。
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图 13　 嵌入式硬件平台恒流源实物

Fig. 13　 Embedded
 

hardware
 

platform
 

constant
 

current
 

source
 

material

图 14　 实际测试平台

Fig. 14　 Actual
 

test
 

platform

由实际测试分析得知,本文设计的新型恒流源电路

误差主要来源于测量长导线和电路板存在的寄生电容和

杂散电容,电路中用于阻抗匹配的电阻存在的阻值偏差

以及各部分功能电路间的级间串扰。 为此,本文采用模

块化的设计,在整体样机设计时各部分功能电路间增加

隔直电容或电压跟随器实现前后级隔离,据此减少级间

串扰,并采用引入补偿电容的方式对电路和导线的寄生

电容和杂散电容进行补偿,电容选用耐高温、高频特性好

的 X7R 贴片陶瓷电容,容值大小为 0 ~ 20
 

pF,匹配电阻选

用精度为 0. 1%的低温漂、高精度贴片电阻,阻值大小为

1 ~ 20
 

kΩ,以降低电路功耗以及阻值偏差,并分别从负载

特性、频率特性及输出阻抗方面对恒流源输出性能进行

实际测试。
4. 2　 实际测试结果

　 　 本文选取输入信号振幅为 8
 

V,频率为 50
 

kHz,
100

 

Ω 负载情况下的电流有效值作为设定值,负载阻抗

从 100
 

Ω 逐渐增加至 4
 

kΩ,各恒流源在不同负载下输出

电流有效值测试结果如表 1 所示。

表 1　 不同负载下输出电流有效值

Table
 

1　 Effective
 

output
 

current
 

values
 

under
 

different
 

loads

负载阻抗

/ Ω
Howland 测量

有效值 / mA
Tietze 测量

有效值 / mA
改进型 Tietze

测量有效值 / mA

100 11. 087 11. 070 11. 101

200 11. 086 11. 036 11. 101

300 11. 086 11. 003 11. 100

400 11. 085 10. 962 11. 100

500 11. 084 10. 920 11. 099

600 11. 082 10. 869 11. 097

700 11. 080 10. 815 11. 096

800 11. 076 10. 758 11. 095

900 11. 073 10. 700 11. 093

1
 

000 10. 962 10. 512 11. 093

1
 

500 10. 947 10. 216 11. 087

2
 

000 10. 564 9. 747 11. 077

2
 

500 10. 551 9. 519 11. 071

3
 

000 10. 414(畸变) 9. 226(畸变) 11. 068

3
 

500 10. 121(畸变) 8. 978(畸变) 11. 065

4
 

000
 

9. 600(畸变) 8. 773(畸变) 11. 059

最大相对误差 / % 4. 834 14. 011 0. 378

　 　 由表 1 可知, 在矿浆阻抗 0 ~ 1
 

500
 

Ω 范围内,
Howland 电路输出最大相对误差为 1. 263% ,Tietze 电路

输出最大相对误差为 7. 715% ,而本文改进型 Tietze 电路

输出最大相对误差低至 0. 126% 。 Howland 和 Tietze 电路

在负载阻抗增加至 3
 

kΩ 时,由于电路带负载能力不够,
输出波形发生畸变,输出电流明显下降,最大相对误差分

别为 4. 834%和 14. 011% ,而本文改进型 Tietze 电路采用

浮地结构,带负载能力强,在负载 4
 

kΩ 下电路输出波形

仍然稳定,并可保持较高的电流输出精度,最大相对误差

低至 0. 378% ,满足矿浆浮选工业现场的实际激励工作

要求。
通过对表 1 的离散数据整理拟合得到随负载变化的

电路输出电流特性曲线如图 15 所示。 相较于 Howland
和 Tietze 电路,本文设计的改进型 Tietze 电路的实际负载

特性更好,随着负载阻抗逐渐增大,电路输出电流基本保

持不变,输出精度和稳定性更高。
本文进一步对 3 种电路的频率特性进行实际测试,

选取输入信号振幅为 8
 

V,负载阻抗为 1
 

500
 

Ω,频率

100
 

Hz 情况下的电流有效值作为设定值,输入信号频率

从 100
 

Hz 逐渐增加至 100
 

kHz,各恒流源在不同频率下

输出电流有效值测试结果如表 2 所示。
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图 15　 不同负载下输出电流有效值拟合

Fig. 15　 Output
 

current
 

RMS
 

fitting
 

at
 

different
 

loads

表 2　 不同频率下输出电流有效值

Table
 

2　 Effective
 

output
 

current
 

values
 

at
 

different
 

frequencies

信号频率

/ kHz
Howland 测量

有效值 / mA
Tietze 测量

有效值 / mA
改进型 Tietze

测量有效值 / mA

0. 1 11. 157 11. 138 11. 120

1 11. 142 11. 132 11. 117

2 11. 138 11. 126 11. 114

3 11. 136 11. 122 11. 111

4 11. 134 11. 117 11. 110

5 11. 132 11. 115 11. 109

6 11. 131 11. 109 11. 109

7 11. 131 11. 103 11. 108

8 11. 130 11. 098 11. 108

9 11. 130 11. 092 11. 109

10 11. 129 11. 085 11. 108

20 11. 113 11. 074 11. 105

30 11. 067 10. 804 11. 094

40 10. 997 10. 596 11. 079

50 10. 916 10. 216 11. 071

100 10. 387 9. 287 11. 063

最大相对误差 / % 6. 901 16. 619 0. 513

　 　 由表 2 可知,电路输出电流随着频率升高而减小。
在输入信号 100

 

Hz ~ 100
 

kHz 范围内,Howland 电路输出

最大相对误差为 6. 901% ,Tietze 电路输出最大相对误差

为 16. 619% ,而本文改进型 Tietze 电路在反馈回路中引

入补偿电容,对电路杂散电容和寄生电容进行补偿,提高

了系统的高频稳定性,电流输出有效值最大绝对误差为

0. 057 mA,输出最大相对误差低至 0. 513% 。
通过对表 2 的离散数据整理拟合得到随频率变化的

电路输出电流特性曲线如图 16 所示。 由图 16 可以看

出,本文改进后的 Tietze 电路在测试频段内保持良好的

电流输出能力,频率稳定性较好、输出精度较高,满足矿

浆浮选工业现场矿浆对于激励源不同频率的测量需求,
提高了整个测量系统的适用性。

图 16　 不同频率下输出电流有效值拟合

Fig. 16　 Output
 

current
 

RMS
 

fitting
 

graph
 

at
 

different
 

frequencies

为进一步评估恒流源的性能,实际测量两组不同负

载下电流的有效值,计算得到电路的输出阻抗为:

Ro =
I2R2 - I1R1

I1 - I2

(16)

式中:R1 选取 100
 

Ω;R2 选取 1
 

500
 

Ω;I1、I2 为其对应的

电流有效值;Ro 为输出阻抗。 恒流源输出阻抗的实际测

试结果如图 17 所示。

图 17　 电路实际输出阻抗

Fig. 17　 Actual
 

output
 

impedance
 

of
 

the
 

circuit
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由图 17 可见,由于 PCB 布板、布线存在寄生电容以

及整体系统板间干扰的存在,电路实际输出阻抗相对于

仿真有所下降,但输出阻抗曲线总体趋势与仿真相符,且
从图 17 可知,本文改进后的电路输出阻抗相对于未改进

前依然得到了明显提升, 在信号频率为 50
 

kHz 时,
Howland 电路和 Tietze 电路输出阻抗均低于 100

 

kΩ,而
本文改进后的电路输出阻抗趋于 516

 

kΩ。 随着频率升

高,Howland 电路和 Tietze 电路的输出阻抗显著下降,在
信号频率为 100

 

kHz 时,输出阻抗低于 25
 

kΩ,而本文改

进后的电路输出阻抗仍保持在 150
 

kΩ。
综上所述,恒流源在整体浮选液位测量系统中负载

特性、频率特性以及输出阻抗 3 个方面的测试结果表明,
本文提出的改进型 Tietze 电路在仿真和实际测试中电流

输出精度和稳定性方面都具有更好的输出性能,能在矿

浆负载范围内实现 100
 

Hz ~ 50
 

kHz 频率可调、0 ~ 20 mA
幅值范围内电流恒定,更加适用于矿浆浮选工业现场。

5　 结　 　 论

　 　 针对矿浆浮选工业液位测量系统中恒流源的实际电

路设计输出精度低、高频特性及带负载能力差等缺点,本
文设计了一种新型高精度差分恒流源电路,并制作整体

样机实物进行了实际测试与检验。 实际测试结果表明,
本文设计的改进恒流源能在 0 ~ 4

 

kΩ 负载范围内实现

100
 

Hz~ 50
 

kHz 频率可调、0 ~ 20 mA 幅值范围内电流恒

定,电路频率特性和负载特性较好,其最大相对误差分别

为 0. 513%和 0. 378% ,在电流输出精度和稳定性方面具

有更高的性能,并通过实际应用于浮选现场矿浆液位测

量系统,提高了矿浆液位测量精度,由此提升了整体矿浆

浮选效率和最终产品质量。
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